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OCENA do sprawozdania nr SB/45734/04/2024

Na podstawie § 21 wust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2017r. poz. 2294) oraz

wynikow badan zamieszezonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia: 23.04.2024r.
nr SB/45734/04/2024 probki wody nr 018471/04/2024 pobranej dnia: 15.04.2024r.
- w ramach kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa z wodociagu publicznego Kraskowo

(Stacja Uzdatniania Wody Kraskowo - woda uzdatniona)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ketrzynie

stwierdza przydatnos$¢ wody do spozycia

w wodociaggu publicznym Kraskowo

UZASADNIENIE

Na podstawie badan laboratoryjnych probki wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi zbadanej w laboratorium srodowiskowym SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie opisanej
jak wyzej, w zakresie parametrow grupy A woda:

- pod wzgledem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym
w czgsci A w tabeli 1 oraz czesci C tabeli 1 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod wzgledem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym
w czesdei C wtabeli 2 zalacznika nr 1 do w/w rozporzadzenia.
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Otrzymuja:
1) WIKOM Wodociagi i Oczyszczanie Miasta Sp. z 0.0.

2) Burmistrz Korsz



